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Załącznik nr 6  
do Zapytania Ofertowego  
nr WR.ROZ.2711.116.2023 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Przegląd  spalinowych agregatów prądotwórczych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych 
zainstalowanych na obiektach ZW Nysa i jazach oraz przy jazie w Lewinie Brzeskim” 

 

1. Lokalizacja i typy agregatów wchodzących w skład postępowania: 
 jaz w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 13, 49-340 Lewin Brzeski 

(Typ: ZERD 210/3, nr seryjny: 0301, silnik: Lombardini 12LD477, rok prod.: 2013), 
 budowla zrzutowa zbiornika Nysa ul. Słoneczna 1 ,48-304 Nysa 

(Typ: GI44 EPS, nr seryjny: 200715, silnik: IVECO F32SM1A, rok prod.: 2015), 
 budynek socjalno-gospodarczy ul. Jeziorna 9 , 48-304 Nysa 

(Typ: FP100ACG FOGO, nr seryjny: D11557, silnik: PERKINS, rok prod.: 2016), 
 budynek obsługi zbiornika ul. Słoneczna 1A , 48-304 Nysa 

(Typ: TJ34PE5A  TEKSAN, nr seryjny: CHS3994, silnik: PERKINS 1103A 33G, rok prod.: 2015), 
 przepompownia Siestrzechowice – Siestrzechowice dz. 160 

(Typ: GSW330V PRAMAC, nr seryjny: HEI0001237, silnik: VOLVO TAD1342GE, rok prod.: 2014,  
kod: S6311TWA008), 

 przepompownia Zwierzyniec – dz. 19/5 obręb Wierzbno  
(Typ: GSW1000 MTU PRAMAC, nr seryjny: F10J0135, silnik: MTU 16V2000-G25, rok prod.: 2014), 

 jaz nr 1 – Nysa 48-300 przy ul. Wyspiańskiego 
(Typ: SH200TYAW05 PRAMAC, nr seryjny: PEE2574626, silnik: YANMAR 4TNV88EPAIV,  
rok prod.: 2015, kod: SH200TYAW05), 

 jaz nr 2 – Nysa 48-300 przy ul. Szlak Chrobrego 
(Typ: SH200TYAW05 PRAMAC, nr seryjny: PEE2574624, silnik: YANMAR 4TNV88EPAIV,  
rok prod.: 2015), 
 

2. Czynności przewidziane do wykonania: 
(Obejmuje usługi sprawdzenia, pomiaru, wymiany, naprawy, opróżnienia, usunięcia oraz dostawę niezbędnych 
materiałów eksploatacyjnych i części etc.): 
 sprawdzenie stanu akumulatorów,  
 sprawdzenie układu ładowania akumulatora, 
 sprawdzenie kabli rozruchowych i układu wspomagania rozruch w niskich temperaturach, 
 sprawdzenie systemu podgrzewania silnika, 
 sprawdzenie mocowania przewodów i prawidłowości połączeń elektrycznych, 
 pomiary rezystancji izolacji prądnicy, 
 pomiary uziemienia i działania zabezpieczeń,  
 sprawdzenie części mechanicznej, 
 sprawdzenie szczelności silnika i układów wspomagających, 
 sprawdzenie układu smarowania, 
 sprawdzenie układu wydechowego, 
 sprawdzenie układu automatyki, 
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 sprawdzenie układu chłodzenia, czyszczenie chłodnicy, 
 sprawdzenie stanu obudowy i elementów wyciszenia, 
 sprawdzenie stanu poduszek wibracyjnych, 
 wymianę filtrów (olejowych, paliwowych, powietrza), 
 wymianę oleju silnikowego, 
 sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie/wymiana płynów eksploatacyjnych, 
 sprawdzenie i regulacja oraz ewentualna wymiana pasków, rolek i napinaczy,  
 sprawdzenie i ewentualna wymiana przewodów paliwowych i chłodzenia, 
 sprawdzenie czujnika włączającego agregat awaryjnie po zaniku prądu, 
 sprawdzenie historii zdarzeń sterownika, 
 usunięcie nieszczelności pompy paliwowej  silnika w agregacie na budowli zrzutowej, 
 opróżnienie filtrów wstępnych paliwa, 
 próbne uruchomienie agregatu po wykonaniu w/w prac. 

Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części leży po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy materiały i części które w trakcie przeglądu okażą się niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania zespołów prądotwórczych  
Wszelkie materiały jakie pozostaną po przeglądzie serwisowym należy zutylizować na koszt Wykonawcy. 
Dokładny zakres czynności serwisowych , napraw i wymienianych elementów dla poszczególnych agregatów została 
przedstawiony w załączniku nr 1 zakres czynności serwisowych który jest integralną częścią OPZ. 
Ofertę należy przygotować na załączonym do postępowania formularzu ofertowym. 
 

3. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 08.12.2023 r. 
 

4. Wymagania :  
 Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w temacie zamówienia (serwisowanie  

i naprawa agregatów prądotwórczych) , posiadać własny sprzęt i wykwalifikowany personel, 
 udzielić gwarancji na 12 miesięcy w zakresie wykonanych robót, przy zachowaniu warunków określonych  

w kartach gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i użytkowania, 
 stosować oryginalne materiały eksploatacyjne lub zamienniki o tej samej jakości, wymagane przez Producenta 

urządzenia,  
 posiadać umowę na utylizację odpadów (zużyty olej , filtry, płyn chłodzący, i inne powstałe po przeprowadzeniu 

przeglądu serwisowego), 
 Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na roboty na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł 
 Wykonawca winien jest przystąpić do przeglądu danego agregatu w terminie 3 dni roboczych od momentu 

poinformowania o takiej konieczności droga telefoniczną lub mailową.  
 Wykonawca wykona osobno dla każdego z agregatów badania pracy pod obciążeniem i bez obciążenia.  

Z przeprowadzonych prac i badań powstaną protokoły, będące później załącznikiem do FV. 
 Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcą: 

Kierownik jazu w Lewinie Brzeskim Pan Marcin Pawełczyk, tel. 603 293 450, 
Kierownik zbiornika Wodnego Nysa Pan Marek Seruga, tel. 600 927 563, 

 Wykonawca ma 5 dni roboczych na przeprowadzenie wszelkich prac dotyczących przedmiotu umowy od dnia 
rozpoczęcia tych prac. W razie konieczności wydłużenia czasu wykonania usługi dla danego agregatu 
Wykonawca winien jest powiadomić Zamawiającego i ustalić nowy, niezwłoczny termin zakończenia usługi. 
 

5. Inne informacje: 
 prace będą wykonywane w trakcie normalnego okresu użytkowania obiektu, 
 zaleca się wykonywanie prac w dni pracujące w godzinach 8:00 – 16:00, 
 Zamawiający gwarantuje pomoc ze strony obsługi obiektów, 
 Zamawiający gwarantuje dostęp do pomieszczeń socjalno – sanitarnych, 
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 Zamawiający gwarantuje dostęp do prądu elektrycznego, 
 oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in. zakupem 

materiałów, dostarczeniem materiałów, montażem, pomiarami, odbiorem zużytych materiałów i kosztami 
dojazdu, etc. 

 dopuszcza się i zachęca się zorganizowanie wizji lokalnej na terenie obiektów w Nysie  
i Lewinie Brzeskim po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 

a) z Kierownikiem jazu w Lewinie Brzeskim Panem Marcinem Pawełczykiem, tel. 603 293 450, 
b) z Kierownikiem zbiornika Wodnego Nysa Panem Markiem Serugą, tel. 600 927 563, 

 

 

 


