[bookmark: _Hlk524437480]Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk76029693]Wykonanie usług związanych z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp i stacjach transformatorowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu w roku 2023.

1. Usuwanie awarii na 15 obiektach stacji pomp, stacjach transformatorowych obejmuje usuwanie na bieżąco: awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych obiektów stacji pomp, po stronie niskiego i wysokiego napięcia.
2. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii tj. do czynności naprawczych na obiekcie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin (lub w czasie określonym w formularzu ofertowym) od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, a w okresach zagrożenia powodziowego najpóźniej w ciągu 5 godzin (lub w czasie określonym w formularzu ofertowym) od momentu zgłoszenia awarii. Przez okres zagrożenia powodziowego rozumie się okres rozpoczęcia pracy pompowni, który określony jest w instrukcji gospodarowania wodą dla każdego obiektu indywidulanie. Instrukcje gospodarowania wodą zostaną udostępnione Wykonawcy.
3. Należy każdorazowo powiadomić Zamawiającego o terminie przystąpienia do usuwania zgłoszonych awarii na dane kontaktowe osoby odpowiedzianej za realizację umowy ze strony Zamawiającego wymienione w umowie. 
4. Usunięcie awarii winno nastąpić natychmiastowo (niezwłocznie) lecz nie później niż 
w ciągu 7 dni kalendarzowych liczone od podjęcia czynności naprawczych na obiekcie. 
W przypadkach uzasadnionych, uzgodnionych Zamawiającym istnieje możliwość wydłużenia terminu poprzez wskazanie konkretnej daty. Z powyższej okoliczności Zamawiający sporządza notatkę przy udziale Wykonawcy.
5. Podstawę do wykonania oraz określenia kosztów prac polegających na usuwaniu 
na bieżąco awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych obiektów przeciwpowodziowych będą stanowiły nw. dokumenty:
· protokół konieczności wykonania prac, sporządzony przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego,
· obmiar prac /rozmiar i nakłady rzeczowe/, sporządzony przez Wykonawcę
i uzgodniony z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia, o których mowa powyżej powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w art. 10 – ustawy Prawo budowlane.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
8. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego zapewnić możliwość sprawdzenia jakości i ilości materiałów zużytych do usunięcia awarii oraz uczestnictwa w procesie naprawy także poza miejscem wystąpienia awarii.
9. Wykonawca dysponuje pogotowiem technicznym wyposażonym w ekipę specjalistów,
tj. elektryka – posiadającego uprawnienia do zajmowania się dozorem urządzeń instalacji i sieci do 30 kV „D” w grupie I (powyżej 1 kV) wraz z pomiarami ochronnymi do 1kV, montera lub elektromontera posiadającego uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci do 30 kV „E” w grupie I (powyżej 1 kV) wraz z  pomiarami ochronnymi do 1kV, automatyka oraz mechanika lub elektromechanika. Wykonawca zapewniając odpowiedni sprzęt zagwarantuje usunięcie awarii mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp i stacjach transformatorowych.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług związanych z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp, stacjach transformatorowych będzie każdorazowo określane w oparciu o faktyczny rozmiar rzeczowy wykonanych prac z zastosowaniem cen jednostkowych robocizny, maszyn i sprzętu za:
1. robociznę /r-g/
1. pogotowie techniczne /m-g/ 
1. samochód ciężarowy /m-g/
1. żuraw samochodowy 6t /m-g/ 
1. koszty pośrednie 
1. ceny materiałów – wg faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.
11. Do kosztów usuwania awarii nie należy wliczać kosztów związanych z dojazdem 
do obiektu, które powinny się mieścić w kosztach pośrednich do wszystkich napraw 
na stacjach pomp, stacjach transformatorowych. Czas pracy związany z usuwaniem awarii liczy się od momentu przyjazdu na obiekt tj. od chwili przystąpienia do czynności naprawczych. 
12. Koszty dojazdu pracowników na miejsce awarii oraz koszty dostawy materiałów i sprzętu do usunięcia awarii ponosi Wykonawca. 
13. Za usługi związane z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych 
na stacjach pomp, stacjach transformatorowych będą wystawiane faktury – po wykonaniu prac i ich odbiorze przez przedstawicieli Zamawiającego, w oparciu o załączone dokumenty rozliczeniowe, którymi są: 
1. protokół konieczności natychmiastowego usunięcia awarii, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 
2. obmiar prac sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym
3. protokół odbioru końcowego wykonanych usług
4. zestawienie wykonanych usług i ich kosztów
5. kosztorys powykonawczy usług
6. dokumentacja zdjęciowa ze szczegółowym opisem wykonanych czynności oraz poddawanych renowacji bądź wymianie elementów składowych agregatów, silników. 
14. Dokumenty wymienione w punkcie 13 muszą być zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji należy dokonać powtórnie czynności wymieniowych w punkcie 13.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą umową, zgodnie
z postanowieniami umowy, warunkami technicznymi utrzymania stacji pomp, zasadami wiedzy technicznej, warunkami  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy.
16. Wykonawca winien udzielić rękojmię na okres 24 m-cy za usunięcie awarii agregatu pompowego lub remontu silnika elektrycznego (przezwojenie).
17. Przed przystąpieniem do usuwania awarii na pompowniach (demontażu silników elektrycznych bądź agregatów) należy wnętrza pomieszczeń odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po usunięciu powstałej awarii agregatu, silnika bądź innego urządzenia należy odtworzyć uszkodzone powłoki malarskie zespołów elementów  w trakcie transportu, demontażu i montażu oraz naprawić na własny koszt inne powstałe uszkodzenia np. posadzek spowodowane brakiem odpowiedniego zabezpieczenia. 
18. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022 poz. 1510 z późn. zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.
19. Materiały wykorzystywane do usunięcia awarii muszą być fabrycznie nowe. 
20. Termin realizacji:  od dnia zawarcia umowy przez okres 200 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 20.12.2023r. 
21. Kod CPV: 50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
22. Uzasadnienie braku podziału na części: Zlecenie usług związanych z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp i stacjach transformatorowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu jednemu Wykonawcy w bieżącym roku jest optymalnym wyjściem zapewniającym stałą, dobrą sprawność funkcjonowania stacji pomp. Podział przedmiotowego zadania na część powodowałby nadmierne trudności, koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia tj. utrzymania ciągłej, nieprzerwanej sprawności stacji pomp na terenie ZZ Toruń. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.


Załączniki:
1. Zał. nr 1 – Wykaz stacji pomp objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z podaniem parametrów obiektów
2.  Zał. nr 2 – Obmiar prac – wzór 
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