
Opis przedmiotu za mówienia

d!a zadania:

Zadanie 1.,,Remont układu sterowania pompowni kępa chwałowska wrazzwymianą kabla
SN zasilającego ze stacjitrafo i dostosowaniem układu do wymagań TPA"

Zadanie 2. Przepompownia Janiszów - dostosowanie układu pomiarowego do wymagań TPA
(operator systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja)

Zadanie 1.

Celem usługijest wykonanie remontu układu sterowania na przepompowni Kępa Chwałowska
typ pomp 50P18 silnik SVE315M6B - 110 kW, wymiana kabla zasilającego nn oraz

dostosowanie układu pomiarowego do wymogów TPA
Przepompownia należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zlokalizowana
jest na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sandomierzu.
Adresy / Loka lizacja przepompowni.

Przepompownia Kępa Chwałowska - obręb - obręb Winiary, gm. Dwikozy, powiat
sandomierz.

Zakres prac:

Układ sterowania pomp

o wyłączenie zasilania
o pomiary elektryczne przewodów zasilających oraz pozostałych podzespołów rozdzielni
o Demontaz istniejącej rozdzielni sterującej
o Demontaż istniejące8o sterowania układów zasilania smarowania pomp (2 szt.)
o Pomiary silników głównych pomp (2 szt,)
r ułozenie nowego kabla (w ekranie) zasilającego silniki pomp
o Montaż nowych wyłączników głównych
o Montaz nowych układów sterowania pomp na falownikach wraz z dławikami silnikowymi

2 szt.
o programowanie i kalibracja falowników
o Montaż nowego układu sterowania układów smarowania pomp2 szt.
o podłączenie nowych układów i wyłączników głównych
o wykonanie nowych układów sterowania ręczne8o (smarowanie pomp)
o wykonanie pomiarów po montażowych
o uruchomienie układów jw.
o sprawdzenie poprawnośc| działania układów oraz pomiary
o opracowanie instrukcji ruchowej układów i zasilania
o przeszkoleniepersonelu

Kabel zasilający od stacjitrafo do rozdzielni sterującej
o wyłączenie zasilania
o pomiary elektryczne przewodu zasilające8o oraz pozostałych układów elektrycznych wraz

z rozdzielnią
o Demontaż istniejącego kabla
o Montaż (ułożenie nowego) przewodu zasilającego YAKY4x240
o pomiary elektryczne
o uruchomieniezasilania



Dostosowanie istniejącego układu do wymagań TPA

o pomiary elektryczne istniejącego układu odczytu
o Demontaż istniejącego układu
o Montaz nowych komponentów zgodnych z wymogamiTpA
o Pomiary elektryczne
o uruchomienie układu
o wykonanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej (zgodnej z wymogami operatora

dystrybucyjnego)

Zadanie2.
Celem usługijest dostosowanie układu pomiarowego do wymagań TPA - zgodnie z zaleceniami

operatora systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja
przepompownia nalezy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zlokalizowana

jest na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sandomierzu,

Adresy / tokalizacja przepompowni.

Przepompownia Janiszów _ obręb Janiszów, gm. Annopol, powiat Kraśnik.

Dostosowanie istniejącego układu do wymagań TPA

o pomiary elektryczne istniejącego układu odczytu
o Demontaż istniejącego układu
o Montaż nowych komponentów zgodnych z wymogamiTPA
o pomiary elektryczne
o uruchomienie układu
o Wykonanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej (zgodnej z wymogami operatora

dystrybucyjnego)
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