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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
»-Remont oraz konserwacja stupéw oswietleniowych wraz z wymiang zaréwek na
energooszczedne w Obiektach Hydrotechnicznych ZZ Szczecin”.

[. Przedmiotem zamodwienia jest:

Wykonanie remontu i konserwacji poszczegélnych stupdw oswietleniowych,
zlokalizowanie i usuniecia usterek instalacji elektrycznej w poszczegdlnych stupach
osSwietleniowych, oraz wymiana opraw os$wietleniowych wraz z wymiang zaréwek.

Il. Lokalizacja prac w ZZ Szczecin:

1. OH Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1;
1.1 Dziatka nr 300

1.2 Dziatka nr 596

1.3 Dziatka nr 689

2. OH Szczecin, ul. Szlamowa 4 A

[ll. Kod zamoéwienia wg CPV:

31532000-4 czescilamp i opraw oswietleniowych

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
34928520-9 stupy latarniowe




lll. Zakres czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zadania z podziatem na poszczegolne
lokalizacje:

1. OH Widuchowa:
1.1 Dziatka nr 300 ( w zatgczeniu zdjecia + mapka):

Posiada 5 sztuk latarni sodowych z podwdjnymi oprawami, z czego: 2 stupy
oSwietleniowe posiadajg wysokos¢ 12 m, natomiast 3 sztuki stupdéw posiada
wysokosé 5 m.

We wszystkich stupach oswietleniowych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stupdw,
przeprowadzi¢ remont oraz konserwacje stupow, poprzez wyczyszczenie ich i
zabezpieczenie przed korozjg. W zakresie prac elektrycznych, nalezy zlokalizowac czy
sg uszkodzenia w przewodach elektrycznych i przeprowadzenie naprawy
uszkodzonej instalacji elektrycznej. Przeprowadzenie ogledzin opraw i dokonac ich
wymiany wraz z zarowkami.

Przy stupach o wysokosci 12 m (2 sztuki) przeprowadzenie przegladu czy istnieje
mozliwos$¢ skréocenia stupéw metalowych do wysokosci 4 m. W tym przypadku
niezbedny bedzie podnosnik.

1.2 Dziatka nr 596 ( w zatgczeniu zdjecia + mapka):
Wymiana opraw w lampach parkowych led - 5 sztuk, wymiana oprawy w lampie
sodowej — 1 sztuka. Stupy oswietleniowe posiadajg wysokos¢ 4 m.

1.3 Dziatka nr 689 (w zatgczeniu zdjecia + mapka):
W jednym punkcie oswietleniowym wymiana catego naswietlacza LED z czujnikiem
zmierzchowym o mocy 100 W, wraz z sprawdzeniem zasilania. W pozostatych stupach
oswietleniowych wymiana zaréwek w trzech lampach sodowych ( 3 sztuki).
Wysokos$¢ stupow oswietleniowych wynosi 4 m.

2.0H Szczecin, ul. Szlamowa 4 A (w zatgczeniu zdjecia + mapka):

Wymiana 8 sztuk opraw oswietleniowych ( pojedyncze) latarni sodowych na oprawy
LED oraz wymiana zaréwek na system LED. We wszystkich stupach oswietleniowych
nalezy dokona¢ ogledziny stupdw, przeprowadzi¢ remont oraz konserwacje stupow,
poprzez wyczyszczenie ich i zabezpieczenie przed korozjg. W zakresie prac
elektrycznych, nalezy zlokalizowa¢ czy sg uszkodzenia w przewodach elektrycznych i
przeprowadzenie naprawy uszkodzonej instalacji elektrycznej.
Wysokos¢ stupow 12 m.



IV. Zadania Wykonawcy:

* udzieli gwarancji na zamontowane oprawy o$wietleniowe oraz wykonane prace na

okres jednego roku.
e w dniu odbioru zobowigzany jest do dostarczenia protokotu/éw z wykonanych

prac.
e we wtasnym zakresie dokona demontaz starych opraw, zaréwek i utylizuje je na

wtasny koszt.

V. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

VI. Termin realizacji zamoéwienia wynosi 21 dni roboczych od momentu podpisania

zlecenia/ umowy.






