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OZNACZENIE SPRAWY: V.ROZ.2710.108.2025 Wroctaw, dnia /1 A.09.2025r.

Do Wykonawcow

Dotyczy postepowania w sprawie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocijacji pn.:

»Naprawa elementow przelewu powierzchniowego zb. Mietkow”
Wyjasnienia

Zamawiajgcy - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dziatajgc na podstawie
art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze
zm.), informuje, co nastepuje:

W przedmiotowym postepowaniu wplyneto pytanie dotyczgce zapisu SWZ. Z uwagi na powyzsze
Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytania wraz z odpowiedzia:

Pytanie:

Zwracam sie z zapytaniem: Zakup i montaz 2 szt. sitownikdéw klap, zabudowa enkoderéw, wymiana
kompletnych zasilaczy hydraulicznych (umozliwiajgcych diagnostyke i zdalne sterowanie z budynku
biurowego), wymiana oleju w uktadzie hydraulicznym, wymiana wyposazenia sygnalizujgcego potozenia
kraricowe klap, montaz nowego wyposazenia pomiarowego zwigzanego ze sterowaniem i automatykg
klapy, konfiguracja urzadzen sterujacych z systemem SCADA - prosze o podanie parametrow
sitownikbw do wymiany oraz prosze o wiecej szczegotow dotyczgcych nowej instalacji akpia klap

Odpowiedz:
Nowe urzadzenia sterujace klapami wraz z osprzetem bedace przedmiotem zaméwienia powinny mie¢

parametry nie gorsze niz istniejgce urzgdzenia sterujace klapami.
Zamawiajacy podaje dostepne parametry istniejgcych urzadzen sterujacych klapami:

¢ Rodzaj napedu klapy: hydrauliczny

e Sposob napedu klapy — za pomoca cylindra hydraulicznego dwustronnego dziatania,
zainstalowanego pod klapg w jej osi rozpietosci. Kazdy cylinder posiada niezalezna stacje
napedowg. Kazda stacja wyposazona jest w naped hydrauliczny elektryczny i rezerwowy reczny

e Lokalizacja napedéw — cylindry napedowe znajduja sie we wspolnej komorze. Przejscie cylindra
przez strop komoryostonigte jest ruchomg ostona strugoszczelng

e Sterowanie klapami
— zdalne (elektryczne) indywidualne dla kazdej klapy z centralnej sterowni
- miejscowe z komory (elektryczne i reczne)

¢ Wskazniki potozen klap
- w centralnej sterowni indywidualnie dla kazdej klapy
- w komorze, wbudowane w mechanizmy sterujgce

e Przewody olejowe:
- stacji napedowej: d:=18 mm, g=2mm
- rurociggow posrednich i osprzetu cylindra: d.=20 mm, g=3,5mm oraz d:=25 mm, g=4mm

e medium robocze olej typu hydrol

e temperatura krzepniecia: -35°C

e lepkos$c przy 0°C: 120 ¢
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M. Al

cylinder hydrauliczny — @ 320/200-2450
e wydajnos¢ pompy zebatej: 10 I/min
e cisnienie robocze w cylindrze:
- przy podnoszeniu 75 kG/cm?
- przy opuszczaniu 70 kG/cm?
= ciSnienie na pompie:
- przy podnoszeniu 100 kG/cm?
- przy opuszczaniu 70 kG/em?
e ciSnienie max ograniczone zaworem przelewowym:
- przy podnoszeniu 160+/-2,5
- przy opuszczeniu 70+/-2,5
e sita obcigzajaca ttoczysko:
- robocza przy podnoszeniu: 61 t
- robocza przy opuszczaniu: 97 t
e maksymalna sita obcigzajgca ttoczysko przy MaxPP:
- przy podnoszeniu: 128 t
- przy opuszczaniu: 35t
¢ pojemnos¢ zalewowa instalacji hydraulicznej 1 klapy: 460 |
e pojemnos¢ zalewowa instalacji hydraulicznej 2 klap: 920 |

Kinematyka zamkniecia:

e predkosci robocze:
- otwieranie elektryczne: 0,20 m/min
- otwieranie reczne: 0,008 m/min
- zamykanie elektryczne: 0,12 m/min
- zamykanie reczne: 0,005 m/min

e czasy robocze:
- otwieranie elektryczne: 11,6 min
- otwieranie reczne: 293 min
- zamykanie elektryczne: 19,1 min
- zamykanie reczne: 477 min

Zamawiajgcy zapewnia mozliwos¢ wgladu do oryginalnej archiwalnej dokumentacji w wersji papierowej,
ktora znajduje sie w biurze Kierownika Zbiornik Wodnego Mietkow,
Dodatkowo Zamawiajgcy zamieszcza:

e schemat zamknie¢

e schemat hydrauliczny napedu klapy

e opis tabelaryczny napedu klap

e wykres ci$nien w instalacji hydraulicznej klap

Pozostate postanowienia nie ulegajg zmianie. Wprowadzone zmiany stanowia integralng czesc
dokumentacji przedmiotowego postepowania.

Sporzadzita:
Justyna Rochecka, mail: justyna.rochecka@wody.qgov.pl, tel. 71 33 78 842 DYREKTO

R0

Stanistiw Lonfawa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:

wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




p 3 C‘B.S.iP.B;W.
N prol. W=0579/N. 1, 11!| Proiekk , »HYDROPROJEKT«
) M 579 RMKH - OT
o i }lr drchIW.assz'WI 76 Sirono 12
3.8. WYKRES CISNIEN W INSTALACJI HYDRAULICZNEJ.
4 '
kG/cm” Ppi J/f r
e A e e e s e e S A A VA A 7 9\ 7 7 7 A V.47 7 27 4
/ 4
150 / &l
// <
140 J 7
130 7
‘ /
120 /,’
P
10 %/ e
o
y odl p
90 /f‘ / ']
- . - al
7 Pp2 o /)ﬂ
70/////"//////f/ P AT T /////////
AT Folll G LT VB (TS 75 fé/// DI T T
R il e v
SUV / /{CP
m/
—
30
20/
i 0
1 .
1 O Vil VI V v 1 T B
b ZAMYKANIE . g
8 4|
s 98
R - CISNIENIE W CYLINDRZE 0D ¢l WEASNEGD KLAPY. ,
Ry~ USNIENIE W CYLINDRZE. 0D CIEZARU WEASNEGO KLAPY | NAPORU. WODY WRAZ
k? 2 0 PRZY PODNOSZENIU KLAPY.
 Fp - CISNIENIE  CALKOWITE W INSTALAC) Z UWZGLEDNIENIEM STRAT HYDRAULICZNYCH
_ PRZY PODNOSZENIU KLAPY.
Py~ CISNIENIE  CALKOWITE' W INSTALAC)I Z UWZGLEDNIENIEM STRAT HYDRAULICZNYCH
| PRZY OPUSZCZANIU KLAPY.
1 Py =160+ 25kG/cm2 — CISNIENIE OGRANICZONE ZAWOREM PRZELEWOWYM

P2z 0425kG/cm2 = —— b et R e ]
b = 5kG/cm2 — TOLERANCIA USTAWIENIA ZAWORU PRZELEWOWEGO







"‘v" - OS?UT M. 1.1.4.

MS79RMKH - OT

4352 -W/76

vevacTg

M o
n .0..:\I(J

MIVITAZIS WZINVHO T

WMCQ3dYN YITYIS

AT CACQEAYN HagN D
—_— i e

R A

R
VG _w.._

1o T U

-







FNVATALO | 18
SRIYEENGO
Sdrbdians Mo

AeviEea O, af
et e ]

EL L ral

u_zemw\r%m?w.

FIYARRYT )
T} LMz aw MOV EEO

0]
z
-

WY TSN AWaEHE

el EE—w._“

fl om&tD}I
.C__ m.m ]

i ‘,".







10

str,

579 RIIGI-OT

N214BFOOF,
MOTIWOUTT;* ;° q

foun
~opddeu Tfo®ls wiu
=ZJ3TU09} 3austdo
93aeuez BIUdTUSEL(Q

- e = =

¢ wAok feutopo
I WaIouez Z BMOpPZITUINND

¢ W Qo2

2wd /vy 0

9T

! NIBIEOG Saxyez

- e me e mw -

{ wAnoqsnds
! WIaTNIo] Z AnooTIdT
-Illr

- e e em e e we

gwo /ay qgi="0"g
ww 0g¥z = §

I

oq

]

! w 0Ze

—
=

gwd /By ozt = O%
FTUITUSTO Tu [auworuegsy
J fouzodx ALdwmed 7 vl <

] Laotuogzkioazad loneg
s
¢ gm /DY 2*gxCL=7x

1 SuWo /oY g'z=09r='%
| 9TUDTUSTO et auoTA

; -8180 /*2°8% ¥ 381/

aunonatazad Xrownny
' 1 002 - BYTUI0IqZ

L BZO0QOX osouwalog

1oute/1T of = D 9soulepdy
- ¥

- e em m— e - . - -—

i BIA1s L1971 qeaRU)

I
I

i
i

s
- -

il

COT=U~00TiT

o

4 i e o %

'euzoL1qowomwsy eyzobyz - ! 2T ©

- e ey e

OHVOOTOINS 1«

4

PU I
=
Tuazovuzg !

|
e e el e o e e e e e
I

700

| VHIOTO UQLVE !
B e e B

AMZOTIAVHAZN WIaNIIID !

i T " - i

VEQNTIX0 IXZ0480 ! |

-

! 1

i I

VEOQHAVN VLOVIS, 0% - T i
o * - - -

R il

fn1ewrayos

9IUDTUTOTZ0Z0ZS L3 ! : i

9 ... Blodzor

€

- em e e e -— ot e em

]

ey

2

=/

- -

_.Q 1

Vo






