OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,»» Modernizacja infrastruktury cieptowniczej wraz z montazem kotta na pellet z opcjonalng
mozliwoscia spalania (zgazowywania) drewna w budynku socjalno- biurowym w Opatowcu

Montaz nowego kotta grzewczego o mocy od 21 — 25 kW, na pellet z mozliwoscig spalania
(zgazowywania) drewna wraz z wymaganym przepisami buforem ciepta zgodnie z
wymogami cbowiazujacej ustawy antysmogowej

Kod CPV: 45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Zamawiajgcy: Zarzad Zlewni w Krakowie, 30-102 Krakow, ul. Morawskiego 5

2. Miejsce realizacji: Budynek socjalno - biurowy w m. Opatowiec przy ul. Nowokorczyriskiej 16,
28-520 Opatowiec, woj. Swietokrzyskie

3. Usluga / destawa [ robota budowlana:

4. Charakterystyka obiektu — stan istniejgcy — opis:

Obiekt socjalno - biurowy w m. Opatowiec przy ulicy Nowokorczyrskiej 16, to budynek
wolnostojacy, parterowy, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, dach mansardowy —
polski, pokryty dachéwka ceramiczng - ptaska, niedocieplony. Dotychczasowym Zrodiem
ciepta dla instalacji grzewczej w tym budynku jest kociot na paliwo state o mocy 25 kW
zlokalizowany w kotfowni, w czesci podpiwniczonej budynku. CWU realizowana jest w okresie
grzewczym z wymiennika istniejgcego kotta, a w okresie letnim z istniejgcego podgrzewacza
elektrycznego zlokalizowanego obok kotta. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscia

5. Opis przedmiotu zamdwienia, parametry ustugi, zakres przewidywanych prac:

Przedmiotem zamdwienia jest - wykonanie prac instalacyjnych na instalacji grzewczej z
montazem nowego kotta grzewczego o mocy od 21 - 25 kW i przystosowaniu instalacji
grzewczej i powietrzno-spalinowej.

Zakres prac przewiduje:
= Montaz nowego kotta grzewczego o mocy od 21 — 25 kW, na pellet z mozliwoscia
spalania (zgazowywania) drewna wraz z wymaganym przepisami buforem ciepfa

zgodnie z wymogami obowigzujgce] ustawy antysmogowej. Obecnie nie jest



dopuszczaine do spalania drewna (polana drewna), montowanie piecow

innych niz zgazowujgcych drewno o niskiej sprawnosci | wysokiej emisyjnosci pytow.

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowigzuje podjeta przez Sejmik Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego uchwata w sprawie wprowadzenia na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw, zwana w skrdcie ,,uchwatg antysmogowsg”. Gtdwnym celem
podjecia uchwaty jest wyeliminowanie nie ekologicznych kottdéw opalanych paliwem
statym, jak réwniez ograniczenie spalania niskiej jakosci paliw. Dziatania te sg
konieczne do osiggniecia normatywnych stezen szkodliwych dla zdrowia pytdow PM10
i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu. Przedmiotowa uchwata wprowadza
nastepujacy harmonogram eliminacji nie ekologicznych zrddet ciepta: i tak - od dnia
1 lipca 2021 r. nie wolno spalaé¢ najbardziej zanieczyszczajgcych powietrze paliw
statych tj.: mutéw i flotokoncenratow weglowych, wegla brunatnego, wegla
kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm oraz paliw zawierajgcych biomase o
wilgotnosci w stanie roboczym powyzej 20- od lipca 2023 r. nie wolno uzytkowac
kottow pozaklasowych tzw. kopciuchow(wedtug normy PN-EN 303-5:2012 - od lipca
2024 r. nie wolno uzytkowac kottow posiadajgcych 3 i 4 klase. Obecny piec ma klase 3
i jest piecem na paliwo state. W Opatowcu nie ma sieci gazowniczej.

doposazenie w instalacji c.0. w celu jej nalezytego funkcjonowania,
przystosowanie lub wykonanie systemu powietrzno-spalinowego dla nowo
zamontowanego kotta c.o.

Wykonanie robot budowlanych w branzy ogélnobudowlane;j:

roboty naprawcze murarskie po wykonanych instalacjach,

Wykonanie niezbednych prob, badan, pomiaréw w szczegdlnosci préb
szczelnosci, instalacji CO, CWU,

Montaz i podtaczenie nowego kotta c.0. do instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz sterownika zaktadanej temperatury w uzytkowanych pomieszczeniach na
parterze i w poddaszu uzytkowym,

Uzyskanie opinii kominiarskiej o szczelhosci i czystosci kemina.

Sprawdzenie sprawnosci wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kottowni,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej

Serwisowanie kotta w okresie gwarancyjnym zgodnie z jego instrukcja



6. Wymagane parametry techniczne montowanych przez wykonawce urzgdzeii:

7. Ogdlne

Kociot grzewczy c.0. 0 mocy od 21 — 25 kW, na pellet z mozliwoscig spalania drewna

zgodnie z wymogami obowigzujgcej ustawy antysmogowej

warunki realizacji zamowienia:

Wykonawca musi zapewnic fabrycznie nowe urzadzenie wymienione w pkt 6
Wykonawca powinien wykona¢ wizje lokalng w miejscu realizacji robdt w celu
oszacowanhia na wiasng odpowiedzialnosé kosztow i ryzyka oraz uzyskania
wszelkich danych jakie moga by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty. Osoba do
kontaktu: Marcin Guta tel. 693 258 252

roboty nalezy wykonad¢ zgodnie z wymogami Zamawiajacego oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana, a takze wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy.

Wykonawca na czas wykonywania robét zabezpieczy folig lub tekturg
powierzchnig podtog i klatki schodowej przed zniszczeniem,

Wykonawca musi zapewnic¢ réwniez wszystkie dodatkowe elementy tj. ztgczki,
rury, zawory konieczne do wykanania prawidtowego montazu nowego kotta oraz
doposazenia instalacji c.o.

Realizacja robdt zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka
budowalng, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu chowiazujgeych przepisow,
technologii, norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP,
p.poz., BIOZ oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Dokonanie utylizacji odpadow we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Materiat stalowy i Zeliwny po demontazu nalezy odstawic do punktu skupu ztomu.
Sprzedaz ztomu nalezy rozliczy¢ dokumentem wystawionym na Zamawiajacego.
Ztozenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie sie z obowigzkdéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21
zpozn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét,
Z chwila wywiezienia odpadow z terenu Zamawiajgcego Wykonawca przejmie na
siebie catkowitg odpowiedzialno$é za dalsze gospodarowanie tymi odpadami,
w tym ich stan i bezpieczernistwo podczas transportu oraz proces odzysku lub

unieszkodliwiania.



Uzywanie wtasnych narzedzi, sprzetu i materiatéw do wykonania robdét oraz
Zapewnienie we wtasnym zakresie transportu materiatdw, narzedzi i sprzetu do
miejsca wykonywania roboét.

Wykonanie robdét zgodnie 2z zamdwieniem | zakoriczone prébami
eksploatacyjnymi, technicznymi oraz likwidacjg zbednych przewoddw.

Biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz
kompleksowe uprzatniecie miejsc wykonywania robét i ciggdw komunikacyjnych
codziennie po zakonczeniu prac oraz wywéz wszelkich odpaddéw powstatych
w trakcie realizowanych robét z zapewnieniem ich utylizaciji.

Likwidacja zbednych przewoddw instalacji c.o. wraz z naprawami $cian po ich
demontazu.

Dostarczenie niezbednych protokotéw, atestéw, préb, badan, sprawozdan
dotyczacych rzeczy i robot.

Uporzadkowanie terendw sasiadujacych, a takze usuniecie wszelkich urzadzen
zwigzanych z realizacja robdt, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia
odbioru poszczegodlnych roboét.

Kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robdt dokumentacji, w tym
protokotdéw niezbednych przy odbiorze.

Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rekojmi do
wykonywania wtasnym staraniem oraz na wtasny koszt przegladéw
gwarancyjnych oraz czynnosci serwisowych zastrzezonych dla producenta lub
autoryzowanego serwisu (z wyjatkiem zwyktej obstugi, do ktdrej upowazniony i
zobowigzany jest uzytkownik pieca) wymaganych przez producentow
zamontowanych instalacji oraz urzadzen (m.in. kotta C.0., palnikéw, pomp,
zasobnikow, itp.) - w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta. O
planowanym terminie przegladu/czynnosci serwisowych nalezy uprzednio
poinformowac Zamawiajgcego z 7 dniowym wyprzedzeniem)

Poprawne usytuowanie wszystkich czegsci robot i naprawienie kazdego btedu

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu rohot.

Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji | konserwacgji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej

w farmie jej skanéw.



Wykonanie innych ohowiazkdw zwigzanych z realizacjg robaét.

8. Gwarancja: 24 miesigce

9. Sposob ptatnosci:

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i powinno zawierac wszelkie koszty jakie

poniesie Wykonawca przy realizacji zadania

10. Termin realizacji: 40 dni od daty podpisania umowy

11. Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamodwienia, wymaga ztozenia
oferty po obowigzkowym odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Nieodbycie przez
Wykonawce wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem ztozonej przez niego oferty.
Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia i doswiadczenie do realizacji

tego typu zadan.

- Kierownik
Lzialu Qj'ggni_:a.,, b o i
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