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 PRZEDMIAR  INWESTORSKI    001-21-008
 CPV:  45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
 Budowa:  ZLEWNIA CIEKÓW NATURALNYCH - NW KOŚCIAN
 Obiekt:  POMPOWNIE na zlewniach zbiorników i cieków naturalnych
 Rodzaj robót:  Remont pompowni: Nielęgowo, Wonieść, Drzeczkowo, Kąty, Wojnowice, 

 Separowo
 Lokalizacja:  Pompownie NW Kościan - remont pompowni:

 1. Pompownia Separowo: lokalizacja działka nr 436/3 obr. Kąkolewo 
 Granowskie, gm. Granowo, powiat grodziski.
 2. Pompownia Drzeczkowo: lokalizacja działka nr 124/1, obr. 
 Drzeczkowo, gm. Osieczna, powiat leszczyński.
 3. Pompownia Wojnowice: lokalizacja działka nr 391/1, obr. Wojnowice, 
 gm. Osieczna, powiat leszczyński.
 4. Pompownia Kąty: lokalizacja działka nr 536/2, obr. Wojnowice, gm. 
 Osieczna, powiat leszczyński.
 5. Pompownia Wonieść: lokalizacja działka nr 236/1 obr. Wonieść, gm. 
 Śmigiel, powiat kościański.
 6. Pompownia Nielęgowo: lokalizacja działka nr 481, obr. Nacław, gm. 
 Kościan, powiat kościański.

 Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 
 00-848 Warszawa
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 
 61-003 Poznań
 Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
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1 Remont pompowni zlokalizowanych w obszarze działania Nadzoru Wodnego w Kościanie 
 

1.1 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia NIELĘGOWO

1.1 10 Kalkulacja własna Renowacja odpadającej elewacji zewnętrznej poniżej poziomu posadzki 
wewnętrznej, na wysokości piwnicy budynku przez uzupełnienie ubytków i 
zabezpieczenie środkiem wodoodpornym oraz czyszczenie i malowanie 
zabezpieczeń stalowych otworów okiennych w piwnicy  kmpl 1,000

 

1.1 20 Kalkulacja własna Dostawa i montaż bramy przejazdowej w ogrodzeniu posesji szerokości 5 m z 
kontrukcji stalowej z filarami i wypełnieniem siatką, dwupolowa, o wysokości 2 m
- wjazd/wyjazd z terenu pompowni na wał KKO - analogia z kalkulacją własną  m 5,000

 

1.1 30 Kalkulacja własna Dostawa i montaż szlabanów matalowych - typ szlaban leśny obrotowy, szerokośc 
4 m - 2 szt.  szt. 2,000

 

1.1 40 Kalkulacja własna Remont oświetlenia zewnętrznego: montaż i podłaczenie naświetlaczy led z 
czujnikiem ruchu i zmierzchu na każdej ścianie zew. - 4 szt.  szt 4,000

 

1.1 50 Kalkulacja własna Dostawa i montaż systemu monitoringu, 4 kamery obrotowe na każdej ścianie 
budynku, system nagrywania i zapisu w pętli na 30 dni, zamontowany twardy dysk
na pompowni.   kmpl 1,000

 

1.1 60 Kalkulacja własna Dostawa i montaż tablic zakazu i obiekt monitorowany.  kmpl 1,000
 

 
1.2 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia WONIEŚĆ

1.2 10 KNR  231-05-11-03-00 Remont opaski z kostki brukowej przy budynku - Analogia - Nawierzchnie z 
kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
uzupełnienie wyrw w opasce pod budynkiem - kalkulacja własna  m² 6,000
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1.2 20 KNKB  002-05-01-01-00 Remont uszkodzonego opierzenia na dachu - Analogia - Naprawa opierzenia z 
blachy daszku prawego nad pomieszczeniem gospodarczym pompowni - 
kalkulacja własna  m² 2,000

 

1.2 30 KNKB  002-05-02-05-01 Dostawa i wymiana uszkodzonych i montaż brakujących rur spustowych rynien 
odprowadzających deszczówkę z dachu - Analogia - Rury spustowe okrągłe z 
blachy OC 0,55 ø 15 cm - kalkulacja własna  metr 10,000

 

1.2 40 KNR 1314-03-01-01-00 Remont instalacji piorunochronu na budynku - Analogia - Instalacja odgromowa z 
drutu ø 10 na dachu i ścianie budynk - kalkulacja własna  metr 10,000

 

1.2 50 KNR  223-04-03-05-00 Dostawa i montaż barierek i kraty zabezpieczających przed dostępem do studni 
czerpncyh - Analogia - Barierka z kątownika na słupkach z teownika bez 
wypełnienia - kalkulacja własna  kmpl 1,000

 

 
1.3 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia Drzeczkowo

1.3 10 KNR  231-05-11-03-00 Remont opaski z kostki brukowej przy budynku - Analogia - Nawierzchnie z 
kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
uzupełnienie wyrw w opasce pod budynkiem - kalkulacja własna  m² 6,000

 

1.3 20 KNKB  002-09-01-01-00 Remont odpadajacego tynku na ścianie czołowej elewacji budynku - Analogia - 
Naprawa ubytków elewacji zewnętrznej na ścianach i powierzchni płaskich ręcznie 
- kalkulacja własna  m² 4,000

 

1.3 30 KNKB  002-05-02-05-01 Dostawa i wymiana uszkodzonych i montaż brakujących rur spustowych rynien 
odprowadzających deszczówkę z dachu - Analogia - Rury spustowe okrągłe z 
blachy OC 0,55 ø 15 cm - kalkulacja własna  metr 10,000

 

1.3 40 Kalkulacja własna Dostawa i montaż furtek metalowych obitych blachą (1 m szerokości, 1,5 m 
wysokości) zabezpieczających przed dostępem do studni czerpncyh - 2 szt.  szt 2,000

 

 
1.4 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia KĄTY

1.4 10 KNR  231-05-11-03-00 Remont opaski z kostki brukowej przy budynku - Analogia - Nawierzchnie z 
kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
uzupełnienie wyrw w opasce pod budynkiem - kalkulacja własna  m² 6,000

 

1.4 20 Kalkulacja własna Uzupełnienie ubytków powierzchniowej warstwy ochronnej na pomoście 
roboczym wlotu do komór czerpnych  kmpl 1,000

 

1.4 30 Kalkulacja własna Likwidacja powstałej pustki na styku skrzyni wlotowej wody i ubezpieczenia z płyt
betonowych niecki wypadowej jazu  kmpl 1,000

 

1.4 40 Kalkulacja własna Likwidacja ukośnego peknięcia na ścianie zewnetrznej od strony pomostu 
roboczego do komór czerpnych - naprawa elewacji.  kmpl 1,000

 

1.4 50 Kalkulacja własna Dostawa i montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji:
- z siatki metalowej, wysokosc 1,5 m , długość 20 m, słupki metalowe co 2 m.; - z 
płyt betonowych, wysokość 2 m (4 płyty pełne), długość 70 m, słupki betonowe co
2 m. - bramy metalowe z filarami, blaszana o szerokości 5 m, dwupolowe, o 
wysokości 2 m - 2 szt. - furtka metalowa blaszana o szerokości 1m i wysokości 1,5 
m, od strony jazu.     kmpl 1,000

 

1.4 60 KNR  035-01-23-02-00 Roboty instalacyjne wod-kan: montaż kabiny prysznicowej i armatury - Analogia - 
Montaż kabiny natryskowej narożnej kwadratowej z płyty polistyrenowej - 
kalkulacja własna  kmpl 1,000

 

1.4 70 Kalkulacja własna Dostawa i montaż systemu monitoringu, 4 kamery obrotowe na każdej ścianie 
budynku, system nagrywania i zapisu w pętli na 30 dni, zamontowany twardy dysk
na pompowni.   kmpl 1,000

 

1.4 80 Kalkulacja własna Dostawa i montaż tablic zakazu i obiekt monitorowany.  kmpl 1,000
 

1.4 90 Kalkulacja własna Dostawa i montaż szlabanów matalowych - typ szlaban leśny obrotowy, szerokośc 
4 m - 2 szt.  szt. 2,000

 

1.4 100 Kalkulacja własna Dostawa i montaż garażu/wiaty blaszanego wysokiego 8x8x3,8 m z dachem 
dwuspadowym + 2 bramy dwuskrzydłowe: wysokość wjazdów 3 m + furtka, 
blacha ocynk malowana, zakotwiczony do podłoża, wypoziomowanie utwardzenie 
podłoża, położenie płyt jumbo 10 cm, dociągnięcie prądu i oświetlenia z budynku 
pompowni.  kmpl 1,000
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1.5 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia WOJNOWICE

1.5 10 KNR  220-01-07-01-00 Remont/wymiana płyty stropowej nad komorą ssącą, kładka technologiczna - 
Analogia - Żelbetowa płyta stropowa komór bez żeber  m³ 2,000

 

1.5 20 KNR  231-05-11-03-00 Remont opaski z kostki brukowej przy budynku - Analogia - Nawierzchnie z 
kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
uzupełnienie wyrw w opasce pod budynkiem - kalkulacja własna  m² 6,000

 

1.5 30 KNKB  002-05-02-05-01 Dostawa i wymiana uszkodzonych i montaż brakujących rur spustowych rynien 
odprowadzających deszczówkę z dachu - Analogia - Rury spustowe okrągłe z 
blachy OC 0,55 ø 15 cm - kalkulacja własna  metr 10,000

 

1.5 40 KNR  223-04-03-05-00 Dostawa i dospawanie profili metalowych do barierki metalowej zamontowanej 
nad zbiornikiem, w celu podwyższenia barierki o 40 cm  na długości 15 m - 
Analogia - Barierka z kątownika na słupkach z teownika bez wypełnienia - 
kalkulacja własna  metr 15,000

 

 
1.6 Pompownie NW Kościan - remont pompowni - zgodnie z STWiORB - pompownia Separowo

1.6 10 KNR  202-25-18-08-00 Dostawa i wymiana przeciekąjącego parapetu okna w budynku - Analogia - 
Naprawa parapetu okiennego zewnętrznego - kalkulacja własna  kmpl 1,000

 


