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WR.ROZ.2811.376.2022 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Remont rozdzielni elektrycznej nN  w budynku RZGW we Wrocławiu 

przy ul. C.K. Norwida 34 
 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Kody  CPV:   

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

 

1.1 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych, w ramach zadania pn: Remont rozdzielni elektrycznej 

nN  w budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34 wraz z uruchomieniem i przekazaniem do użytkowania.  

 

1.2. Adres i lokalizacja inwestycji: 

Roboty zostaną wykonane w budynku biurowym RZGW we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 34. 

 

1.3.Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania:  

Obecnie funkcjonująca budynkowa rozdzielnica nN usytuowana jest w ogólnodostępnej części korytarza kondygnacji 

piwnicznej budynku biurowego przy ul. C. K. Norwida 34 we Wrocławiu. Istniejąca rozdzielnia zapewnia zasilanie dla 

całego budynku Norwida 34 i 36, w tym dla rozdzielnic piętrowych na poszczególnych kondygnacjach. Rozdzielnica ze 

względu na wieloletnią eksploatację, znaczny stopień zużycia oraz brak miejsca na nowomontowane odbiory wymaga 

wymiany na nowe urządzenie rozdzielcze. Istniejący układ kompensacji mocy biernej w postaci dławika zabudowany 

jest w pomieszczeniu sąsiadującym z istniejącą rozdzielnicą. Do pomieszczenia docelowej lokalizacji 

nowoprojektowanej rozdzielni nie ma kanałów kablowych. 

Dokumentacja fotograficzna istniejącej instalacji stanowi załącznik nr 1 do OPZ.  

 

1.4.Cel zamówienia: 

Celem zadania jest wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wewnątrzbudynkowej spełniającej wymagania 

przewidziane przepisami i normami obowiązującymi w robotach instalacyjnych elektrycznych. Powinna być zgodna 

z obowiązującymi przepisami BHP, przystosowana do prawidłowej obsługi całej instalacji elektrycznej, instalacji 

wewnętrznej sieci komputerowej, układu zasilania rezerwowego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących 

się w budynku biurowym i w części mieszkalnej budynku. 

 

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA : 

2.1.Prace przygotowawcze: 

- Przeprowadzenie inwentaryzacji układów odbiorczych oraz analiza potrzeb energetycznych w budynku ul. Norwida 

34/36 we Wrocławiu. 

- Sporządzenie Programu Funkcyjno - Użytkowego rozdzielni głównej elektrycznej nN  

- Wystąpienie do TAURON o określenie nowych warunków przyłączeniowych 

- Przygotowanie wniosku do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy przyłączeniowej zgodnie z potrzebami 

wynikającymi z analizy.  
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- Wykonanie projektu nowego Złącza Kablowego wraz z zespołem złączowo-pomiarowym na elewacji budynku w celu 

przeniesienia, oraz nowego kabla łączącego 

- Wykonanie projektu: 

- nowej rozdzielni budynkowej nN w układzie 3 fazowym TN-S o napięciu 400V wraz z przyłączeniem istniejących 

obwodów i linii kablowych,  

- nowego układu kompensacji mocy biernej  

- układu monitorującego i pomiarowego opartego o miernik PAC3200 realizujący pomiar energii czynnej i biernej i 

włączenie go do sieci LAN,  

- uziemienia, systemu przeciwporażeniowego dla nowej rozdzielni 

- układu samoczynnego załączenia zasilania rezerwowego podtrzymującego obwody komputerowe, obwody 

oświetlenia oraz inne krytyczne i połączenie go z istniejącym agregatem prądotwórczym 

- Zabezpieczenie zasilania tymczasowego na czas wykonywania prac – użycie agregatu prądotwórczego 

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i przedmiaru robót oraz projektów kolizyjnych w zaistniałych 

potrzebach 

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z odpowiednimi jednostkami tj. Tauron Dystrybucja, 

Państwowa Straż Pożarna, i in. 

2.2.Prace instalacyjne: 

- Przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji rozdzielni elektrycznej na podstawie ustaleń z Zamawiającym oraz 

projektu 

- Demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej nN 

- Demontaż istniejącego układu kompensacji mocy biernej 

- Wykonanie kanałów kablowych dla nowo projektowanej rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym w 

budynku RZGW ul. Norwida 34 z zachowaniem dystansu od istniejącego szachtu kablowego, w którym prowadzone są 

przewody sygnałowe. 

- Wykonanie atestowanych, systemowych przejść i uszczelnień ogniowych wszystkich instalacji przechodzących przez 

ściany i strop pomieszczenia rozdzielni 

- Ułożenie kabla zasilającego nową rozdzielnię zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia 

- Ustawienie w nowej lokalizacji ( lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym ) rozdzielnicy wolnostojącej ( przyściennej )     

o wymiarach 2000 x 1500 x 400 z dwudzielnymi drzwiami o parametrach:  

o Rozdzielnica wewnętrzna w układzie 3 – fazowym TN-S o napięciu 400V 

o Prąd znamionowy ciągły: 1600 A 

o Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe: ≥ IAC A FL 20 kA/1s 

o Stopień ochrony: IP 65 dla obwodów głównych oraz IP 3XD dla obudowy 

o Temperatura otoczenia: -50 o C /+45 o C 

o Komponenty wyposażenia bezzałogowe 

o Częstotliwość znamionowa: 50Hz 

o Udarowy prąd zwarciowy aparatury: ≥120kA 

o Wykonanie przemysłowe 

o Szafa powinna stać na podłodze technicznej litej, a przewody wchodzące do szafy powinny być podwieszone w 

przypadku wprowadzania dołem lub od góry szafy. Nie przewiduje się prowadzenia kabli po podłodze. 

o Pozostawienie min. 10 pól w rozdzielnicy dla aparatury zasilającej serwerownie.  

- Przyłączenie istniejących obwodów do nowej rozdzielnicy 

- Doprowadzenie do rozdzielni okablowania wewnętrznej sieci komputerowej LAN w standardzie: S/FTP drut, cat.7 

LS0H. ( z pozostawieniem 5m zapasu wewnątrz, oraz 15m zapasu poza szafą, od strony zewnętrznej)  

- Montaż układu do kompensacji mocy biernej, pojemnościowej i indukcyjnej wraz z automatycznym regulatorem mocy 

cosinusa ϕ  

- Montaż układu monitorowania i pomiaru energii czynnej i biernej opartego o miernik parametrów sieci PAC3200  
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- Montaż systemu wyłącznika p.pożarowego z wyprowadzeniem przycisku (wyłącznik prądu ) przy wejściu głównym na 

zewnątrz budynku. 

- Wykonanie Układu Samoczynnego Załączenia Rezerwowego według projektu, wraz z przyłączeniem do istniejącego 

agregatu prądotwórczego  

- Wykonanie dodatkowych 1- i 3- fazowych obwodów o odpowiedniej mocy wynikających z analizy potrzeb 

-Doprowadzenie i wpięcie do nowej rozdzielni kabla zasilającego 5 X 50 mm2 agregat prądotwórczy zlokalizowany w 

garażu nr 4 ( w podwórku )  

- Doposażenie rozdzielnicy według projektu 

- Wykonanie schematów, instrukcji, opisów pól, oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego  

- Wykonanie oświetlenia pomieszczenia rozdzielni w oparciu o źródła światła w technologii LED. Wartości wymaganego 

poziomu natężenia oświetlenia oraz typy opraw należy przyjąć w oparciu o obwiązującą normę dla oświetlenia miejsc 

pracy oraz zatwierdzony z Zamawiającym projekt 

- Montaż gniazd – natynkowych zestawów zawierających gniazda: 2x230V - 16 A, 1x400V – 16A, wyłacznik główny – 

rozmieszczenie wg zatwierdzonego z Zamawiającym projektu 

-Wykonanie uziemienia nowej rozdzielni 

- Wykonanie pomiarów i próbnego rozruchu: 

o pomiary rezystancji izolacji, 

o pomiary rezystancji uziemień, 

o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

o pomiary nastaw zabezpieczeń. 

- Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.  

 

2.3.Roboty powinny być wykonane zgodnie z : 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

Ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne - Dz.U.nr 54 z 1997 r. poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami;  

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr80 poz. 563); 

Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.nr 129 z 1997 r. poz.844 z późniejszymi zmianami; 

Normą PN-EN IEC 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; 

Normą PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5; 

Normą PN-EN 61140:2016-07E - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń;      

Normą SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;      

2014/35/UE - Dyrektywa niskonapięciowa LVD. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zadania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział  w wykonywaniu przedmiotowego zadania osób posiadających 

stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przewidzianych robót (tj. 

konstrukcyjno-budowlane,  elektryczne  i elektroenergetyczne ) w ilości i specjalnościach niezbędnych. Osoby te winny 

być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Ustawą z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa tj. Dz. U. z 2019 poz. 1117). 

 

IV.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich kwestii istotnych 

z punktu widzenia realizacji zamówienia. 
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2. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego przed organami administracji publicznej, instytucji publicznych 

oraz wobec osób fizycznych i prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

3. Wszystkie materiały, osprzęt i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiałów nowych i wolnych od wad. Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić ważność aprobat i certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania terenu, na którym są prowadzone roboty przed dostępem osób 

postronnych i wykona oznakowanie miejsca robót.  

5. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie miejsca wykonywania 

prac przed zanieczyszczeniami mogącymi powstać na skutek prowadzonych prac. 

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność 

za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone tym osobom podczas świadczenia przedmiotowych usług. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności 

przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją zadania. Zapis ten nie odnosi 

się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez 

Zamawiającego.  

9. Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela do pełnienia nadzoru nad realizacją zadania.   

10. Wykonawca uzgodni terminy czasowych wyłączeń energii elektrycznej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych 

przy realizacji zadania razem z proponowanymi sposobami ich rozwiązania lub działaniami korygującymi.  

 

V.WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Przed złożeniem oferty cenowej, wykonawca winien obowiązkowo dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zapoznać się 

z istniejącą infrastrukturą elektryczną, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony 

Zamawiającego.  

2. Oferta powinna zawierać zarówno elementy wymienione w OPZ, jak i ustalenia z wizji lokalnej 

3. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót związanych z pracami 

opisanymi w niniejszym OPZ, oraz tych, które Wykonawca powinien uwzględniać przy realizacji zadania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również pomocniczych, wszystkich 

niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz 

koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane w niniejszym OPZ.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ilości robót tak, aby obejmowały one kompletną i 

poprawną realizację zadania. Ilość robót podane przez Zamawiającego mają charakter pomocniczy, nie powinny być 

jedyną podstawą przygotowania oferty. Wykonawca powinien zweryfikować obmiary na podstawie dokumentacji, wizji 

lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doświadczeń przy podobnych realizacjach.  

6. Wykonawca powinien tak zorganizować prace, aby nie kolidowały z jego działalnością - prace modernizacyjne i 

przełączeniowe muszą być wykonane bezkonfliktowo z ciągłą pracą Zamawiającego, w szczególności nie dopuszcza się 

odłączenia odbioru i pozostawienia bez zasilania przez okres dłuższy niż ustalony z Zamawiającym. 

7. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się:  od dnia podpisania umowy do dnia  15.12.2022 r. 

8. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Krzysztof Pośpiech tel. 71 33 78 869 i 502411192 mail  

krzysztof.pospiech@wody.gov.pl 

 9. Dowodem odbioru wykonania usługi przez Wykonawcę będzie końcowy protokół odbioru robót podpisany  przez 

obie strony. Podpisanie końcowego protokołu robot nastąpi po:  

- przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczych map, schematów 

oraz protokołów pomiarowych i testowych, dokumentacji projektowej oraz uzgodnień branżowych. 

- wykonaniu testów działania rozdzielnic i elementów automatyki wraz z symulacją i oceną prawidłowości nastaw 

wyłączników elektrycznych.  

mailto:krzysztof.pospiech@wody.gov.pl
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- sprawdzeniu zgodności wykonanych prac oraz dostarczonych materiałów elektrotechnicznych i rozdzielnic 

- sprawdzeniu poprawności wykonania zapasów eksploatacyjnych w złączach i kanałach. 

- sprawdzeniu poprawności montażu rozdzielnic i automatyki. 

- sprawdzeniu jakości wykonania systemów uziemiających. 

- weryfikacji czystości stanowisk pracy po zakończeniu robót. 

10. Podstawą do wypłacenia przez Zamawiającego należności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura. Faktury 

będą wystawiane w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru robót.. 

11. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. 

12. Gwarancja na wykonanie usługi :   24 miesiące od daty wykonania usługi. 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1: Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

Zał. nr 2: Rzut piwnicy z obecnym umiejscowieniem rozdzielnicy 

 

 

 

  



 

 

WR.ROZ.2811.376.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną 

budynku RZGW we Wrocławiu  

str. 6 

 

    Załącznik nr 1 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

 
Zdj. 1. Złącze pomiarowe w obecnej rozdzielnicy 
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Zdj. 2 Schemat złącza pomiarowego w obecnej rozdzielnicy. 
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Zdj. 3 Pole odbiorów w obecnej rozdzielnicy elektrycznej 
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Zdj. 4 Schemat odbiorów w obecnej rozdzielnicy 
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Zdj. 5 Obecny układ zasilania rezerwowego 
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Zdj. 6 Zabezpieczenie izolacyjne obwodu zasilania UPS w serwerowni 
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Zdj. 7.Istniejący układ kompensacji mocy biernej 
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Załącznik nr 2 

Rzut pomieszczeń piwnicznych z istniejącą rozdzielnicą 

 
 

 

 


