0 Panstwowe
W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

OPIS PRZEDMIOTRU ZAMOWIENIA

Konserwacja, kalibracja, aktualizacja - przeglad falownikéw na stacjach pomp

Lokalizacja: A. SP Ninikowo - dz. nr 322 obreb Karnice, gmina Karnice, powiat gryficki,

wojewddztwo zachodniopomorskie

B. SP Skalno —dz. nr 166 obreb Niechorze, gmina Rewal, powiat gryficki , wojewddztwo
zachodniopomorskie

C. SP Wtodarka 1 - dz. nr 15 obreb Nowielice, gmina Trzebiatdw, powiat gryficki,
wojewddztwo zachodniopomorskie

D. SP Dzwirzyno - dz. nr 218 obreb Dzwirzyno, gmina Kotobrzeg (wies), powiat
kotobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie

E. SP Gtowaczewo - dz. nr 6/8 obreb stary Borek, gmina Kotobrzeg (wies), powiat
kotobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Kod CPV: 50532000-3 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych,
aparatury i podobnych urzadzen

Jednostka opracowujgca : Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzor Wodny w Gryficach

Gryfice, 07 sierpnia 2024r.
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Dokumentacja zawiera:

Opis kwalifikacyjny:
1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Odbiér prac
3. Gwarancja
4. Termin realizacji

1. Opis przedmiotu zamdwienia

Nazwa nadana zamdwieniu:

OPIS TECHNICZNY

Konserwacia, kalibracja, aktualizacja - przeglad falownikéw na stacjach pomp

Zakres przedmiotu zamdwienia: dotyczy wszystkich urzagdzen w lokalizacjach od A do E

Przedmiotem zamodwienia sg ustugi polegajace na przegladzie, konserwacji, kalibracji, aktualizacji

oprogramowania falownikéw na stacjach pomp NW Gryfice wg ponizszego zestawienia.

a.) Szczegdtowe zestawienie urzadzeri zamontowanych na poszczegdlnych stacjach pomp:

ZESTAWIENIE FALOWNIKOW NA STACJACH POMP NW GRYFICE
LP STACJA POMP TYP MODEL ILOSC | MOC
E 690+ 1 37kW
A NINIKOWO E 690+ 1 45kW
F 690+ 1 55kW
E 690+ il 37kW o
B SKALNO ,3;
E 690+ ] 37kW 2
D 690+ 1 22kW gL
C WEODARKA
D 690+ 1 22kW
, E 690+ 1 37kwW
DZWIRZYNO
D E 690+ 1 37kW
DZWIRZYNO SOFT START SGY-117-4-01 1 37kW | FE SYNERGY
D 690+ 1 22kW d
E GLOWACZEWO D 690+ 1 22kw =
E 690+ 1 37kW >
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b.) Wyszczegdlnienie robdt wedtug kolejnosci ich realizacji

Celem zadania jest przywrdcenie falownikéw do petnego stanu technicznego i zdolnosci robocze;j.
Okreslenie zakresu prac:

1) wykonanie przeglagdu oraz konserwacji przemiennikdw czestotliwosci
2) wykonanie aktualizacji oprogramowania przemiennikdw czestotliwosci
3) sprawdzenie oraz kalibracja uktadéw pomiarowych poziomu wody

4) dostosowanie oprogramowania przemiennikow czestotliwo$ci oraz sterownikéw do biezacych
potrzeb

W przypadku stwierdzenia awarii - naprawa, wymiana uszkodzonych elementéw lub urzgdzen na
nowe wolne od wad ( np. modutu mocy, przetwornicy niskiego napiecia i zasilania szyny DC,
modutow wejscia/wyjscia analogowych i cyfrowych, interfejséw komunikacyjnych, uktadu
pomiarowego, uktadu chtodzenia)

Wykonawca powinien posiadaé oryginalne, licencjonowane oprogramowanie do
przemiennikdw czestotliwosci oraz sterownikéw.

Zamawiajgcy nie posiada oprogramowania zrédtowego, Wykonawca we wtasnym zakresie
winien wykonaé kompletne oprogramowanie.

2. Odbidr prac:

Przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia prac Wykonawca zobowigzany jest do dokonania w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego prébnego uruchomienia urzadzen w celu potwierdzenia
prawidfowosci ich pracy. Po potwierdzeniu w dzienniku prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego
prawidtowosci pracy przemiennikow czestotliwosci oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
techniczng i umowa Wykonawca moze zgtosi¢ wykonane prace do odbioru.

Wymagane dokumenty do odbioru:

e instrukcje obstugi oraz programowania panelu sterowniczego (dotyczy wszystkich lokalizacji)
e wykaz prac oraz termin ich wykonania ( prace w trakcie eksploatacji urzadzen)

3. Gwarancja - minimum 12 miesiecy.
4. Termin realizacji — 60 dni od daty podpisania umowy

5. Rozliczenie : rozliczenie za zadanie ma charakter ryczattowy i zawiera wszystkie koszty jakie
Wykonawca moze ponies¢ aby wykonaé kompletne zamdwienie.
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