Załącznik nr 1.2 do SIWZ po zmianach z dnia 15.01.2021r.
Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2: WYKONANIE  POMIARÓW OCHRONNYCH I BADAŃ OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I SPRZĘTU OCHRONNEGO, W TYM PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH, WYKONANIE  PRZEGLĄDU ORAZ POMIARÓW 
I BADAŃ URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH W OBIEKTACH NA TERENIE  ZZ TORUŃ
I. Wykonanie  pomiarów ochronnych i badań okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i sprzętu ochronnego, w tym przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych w obiektach:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów ochronnych i badań okresowych instalacji elektrycznej tj. badań rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także rezystancji uzwojeń silników, oraz  elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego w obiektach i na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu. Przed przystąpieniem do badań należy przeprowadzić oględziny instalacji elektrycznych 
z uwzględnieniem poprawności wykonania połączeń ochronnych oraz sporządzić protokół z oględzin. Następnie należy wykonać pomiary:

1.1. rezystancji izolacji, w następujących obiektach:

1.1.1 Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno; szt. 27,
1.1.2 Stacja pomp Starogród, m.  Starogród 12, 86-200 Chełmno; szt. 36,

1.1.3 Stacja pomp Rządz, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządz); szt. 35,
1.1.4 Stacja pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 88-140 Gniewkowo; szt. 5,
1.1.5 Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice; szt. 22,

1.1.6 Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz; szt. 35, 
1.1.7 Stacja pomp Wółka, m.  Wólka, 87-630 Skępe; szt. 13,
1.1.8 Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 10,

1.1.9 Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 22,
1.1.10 Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko; szt. 46,
1.1.11 Stacja pomp Topolno, m. Topolno, 86-120 Pruszcz; szt. 29,
1.1.12 Stacja pomp Starogród – budynek mieszkalny operatora przepompowni, Starogród 12, 86-200 Chełmno; szt. 3,
1.1.13 Stacja pomp Chełmno- budynek mieszkalny operatora przepompowni, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno; szt. 3,

1.1.14 Śluza Mała Ruś – budynek mieszkalny operatora, Miedzylesie , ul. Lipowa 7, 14-100 Ostróda; szt. 8,
1.1.15 Śluza Zielona – budynek mieszkalny operatora, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn; szt. 8,
1.1.16 Śluza Mała Ruś – budynek sterowni śluzy, Międzylesie, ul. Lipowa 7, 14-100 Ostróda; szt. 14,
1.1.17 Śluza Miłomłyn – budynek sterowni śluzy, ul. Przejazdowa, 14-140 Miłomłyn; szt. 1,
1.1.18 Śluza Ostróda – budynek mieszkalno-biurowy Nadzoru Wodnego w       

            Ostródzie, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda; szt. 29,
1.1.19 Śluza Ostróda – budynek sterowni śluzy, 14-100 Ostróda; szt. 14,
1.1.20 Śluza Zielona – budynek sterowni śluzy, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn; szt.15,
1.1.21 Nadzór Wodny w Chełmnie - budynek administracyjny – Nowe Dobra 99a,  
87-200 Chełmno; szt. 20,
1.1.22 Nadzór Wodny w  Chełmnie -  magazyn przeciwpowodziowy – Nowe Dobra 99a, 87-200 Chełmno; szt. 9,
1.1.23 Budynek Zespołu Wsparcia Technicznego Chełmno, ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno; szt.1,
1.1.24 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 75
1.1.25 Budynek warsztatowy Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 13,
1.1.26 Budynek Nadzoru Wodnego w Toruniu, ul. Popiełuszki 3a, 87-100 Toruń; szt.8,
1.1.27 Budynek magazynowy główny ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt.15,
1.1.28 Budynek warsztatu samochodowego, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 36,
1.1.29 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń, szt. 43.
1.2. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, w następujących obiektach:

1.2.1 Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle 4,86-200 Chełmno; szt. 27,
1.2.2 Stacja pomp Starogród,  m. Starogród 12, 86-Chełmno; szt.36,
1.2.3 Stacja pomp Rządz, ul. droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządz); szt.24,
1.2.4 Stacja pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 887-140 Gniewkowo; szt.5,
1.2.5 Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice; szt.29,
1.2.6 Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Łęgnowo; szt.15,
1.2.7 Stacja pomp Wólka, m. Wólka, 87-630 Skępe; szt. 23,
1.2.8 Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 12, 
1.2.9 Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 29, 
1.2.10 Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko; szt.18,
1.2.11 Stacja pomp Topolno, 86-120 Pruszcz; szt.19,
1.2.12 Stacja pomp Starogród – budynek mieszkalny operatora przepompowni, Starogród 12, 86-200 Chełmno; szt. 24,
1.2.13 Stacja pomp Chełmno – budynek mieszkalny operatora przepompowni, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno; szt. 6,
1.2.14 Śluza Mała Ruś - budynek mieszkalny operatora, Międzylesie , ul. Lipowa 4, 14-100 Ostróda; szt. 22,
1.2.15 Śluza Zielona – budynek mieszkalny operatora, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn; szt. 14,
1.2.16 Śluza Mała Ruś - budynek sterowni śluzy, Międzylesie, ul. Lipowa 7, 14-100 Ostróda; szt.11,
1.2.17 Śluza Miłomłyn – budynek sterowni, ul. Przejazdowa, 14-140 Miłomłyn; szt.13,
1.2.18 Śluza Ostróda – budynek mieszkalno-biurowy Nadzoru Wodnego w Ostródzie, 
ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda; szt. 69,
1.2.19 Śluza Ostróda – budynek sterowni śluzy, 14-100 Ostróda; szt.10
1.2.20 Śluza Zielona – budynek sterowni śluzy, Lubień 7, 14-100 Miłomłyn; szt. 13,
1.2.21 Nadzór Wodny w Chełmnie – budynek administracyjny – Nowe Dobra 99a, 
87-200 Chełmno; szt. 27,
1.2.22 Nadzór Wodny w Chełmnie – magazyn przeciwpowodziowy – Nowe Dobra 99a, 87-200 Chełmno; szt. 47,
1.2.23 Budynek Zespołu Wsparcia Technicznego Chełmno, ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno; szt. 30,
1.2.24 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 117
1.2.25 Budynek warsztatowy Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 71,
1.2.26 Budynek Nadzoru Wodnego w Toruniu, ul. Popiełuszki 3a, 87-100 Toruń; szt. 38,
1.2.27 Budynek magazynowy główny ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 24,
1.2.28 Budynek warsztatu samochodowego, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; szt. 36,
1.2.29 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń, szt. 101.
1.3. rezystancji uzwojeń silników, w następujących obiektach:

1.3.1. Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno; szt. 10, 
1.3.2. Stacja pomp Starogród, m. Starogród 12,86-200 Chełmno; szt. 10,
1.3.3. Stacja pomp Rządz, ul. droga Mazowiecka, 86-300 (dzielnica Rządz); szt. 11,
1.3.4. Stacja pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 88-140 Gniewkowo; szt. 2,
1.3.5. Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice; szt. 8,
1.3.6. Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz; szt.10,
1.3.7. Stacja pomp Wólka, m. Wólka, 87-630 Skępe; szt.7,
1.3.8. Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 3, 
1.3.9. Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 4,
1.3.10. Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko; szt. 10,
1.3.11. Stacja pomp Topolno, 86-120 Pruszcz; szt. 4,
1.3.12. Silniki elektryczne wyciągów statków ( 5 szt.) – ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, - 87-100 Toruń; szt.5 
1.3.13. Suwnice elektryczne ( 3 szt.) –  ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń. – szt. 12.
1.4. elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego: rękawice i półbuty  2x w ciągu roku, kleszcze izolacyjne i  drążki UDJ 1x w ciągu roku, w następujących obiektach:

1.4.1. Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle4, 86-200 Chełmno; szt.9 - rękawice (4 szt), półbuty (2szt) , kleszcze  ( 2 szt.), drążek ( 1 szt.),
1.4.2. Stacja pomp Starogród, m. Starogród 12, 86-200 Chełmno; szt. 8 - rękawice (4szt.), pólbuty ( 2 szt.), kleszcze ( 1 szt.), drążek ( 1 szt),
1.4.3. Stacja pomp Rządz, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządz); szt. 9 – rękawice ( 4 szt.), półbuty ( 2 szt.), kleszcze ( 2szt.), drążek ( 1 szt),
1.4.4. Stacja pomp Baba, Lipie dz.nr 96, 88-140 Gniewkowo- nie występują na stanie,
1.4.5. Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice; szt. 7 – rękawice ( 2 szt.), półbuty ( 2 szt.), kleszcze ( 2szt.), drążek (1 szt.),
1.4.6. Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz; szt. 4 – rękawice (2szt.), półbuty ( 2 szt),  
1.4.7. Stacja pomp Wólka, m. Wólka, 87-720 Skępe; szt. 4 – rękawice (2 szt.), półbuty (2szt.),
1.4.8. Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny;  szt. 6 – rękawice (2 szt.), półbuty ( 2 szt), kleszcze (1szt), drążek (1szt.), 
1.4.9. Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny; szt. 3 – rękawice ( 2 szt.), kleszcze (1 szt),
1.4.10. Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko; szt. 6 rękawice ( 2 szt), półbuty ( 2 szt.), kleszcze ( 1 szt.), drążek ( 1 szt.),
1.4.11. Stacja pomp Topolno, m. Topolno, 86-120 Pruszcz; szt. 2 – rękawice ( 2 szt).
1.4.12. Stacja pomp Czarnowo, m. Czarnowo, 87-134 Zławieś Wielka. szt. 4 – rękawice (2szt.),  kleszcze ( 1 szt.), drążek ( 1 szt).
2. W okresie obowiązywania umowy usługa będzie wykonana w obiektach:
2.1 Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno;
2.2 Stacja pomp Starogród, m. Starogród 12, 86-200 Chełmno;
2.3 Stacja pomp Rzadz, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządz);
2.4 Stacja pomp Baba, Lipie dz.nr 96, 88-140 Gniewkowo;
2.5 Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice;
2.6 Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz;
2.7 Stacja pomp Wólka, m. Wólka, 87-630 Skępe;
2.8 Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny;
2.9 Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny;
2.10 Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko;
2.11 Stacja pomp Topolno, m. Topolno, 86-120 Pruszcz;
2.12 Stacja pomp Starogród – budynek mieszkalny operatora przepompowni, Starogród 12, 86-200 Chełmno;
2.13 Stacja pomp Chełmno – budynek mieszkalny operatora przepompowni, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno;
2.14 Śluza Mała Ruś – budynek mieszkalny operatora, Międzylesie, ul. Lipowa 7, 14-100 Ostróda;
2.15 Śluza Zielona  - budynek mieszkalny operatora, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn;
2.16 Śluza Mała Ruś – budynek sterowni śluzy, Międzylesie, ul. Lipowa 7, 14-100 Ostróda;
2.17 Śluza Miłomłyn – budynek sterowni śluzy, ul. Przejazdowa, 14- 140 Miłomłyn;
2.18 Śluza Ostróda – budynek mieszkalno-biurowy Nadzoru Wodnego w Ostródzie, 
ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda;
2.19 Śluza Ostróda – budynek sterowni śluzy, 14-100 Ostróda;
2.20 Śluza Zielona – budynek sterowni śluzy, Lubień 7, 140140 Miłomłyn;
2.21 Nadzór Wodny w Chełmnie – budynek administracyjny – Nowe Dobra 99a, 
87-200 Chełmno;
2.22 Nadzór Wodny w Chełmnie – magazyn przeciwpowodziowy – Nowe Dobra 99a, 87-200 Chełmno;
2.23 Budynek Zespołu Wsparcia Technicznego Chełmno, ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno;
2.24 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń;

2.25 Budynek Nadzoru Wodnego w Toruniu, ul Popiełuszki 3a, 87-100 Toruń;
2.26 Budynek warsztatowy Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń;
2.27 Budynek magazynowy główny, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń;
2.28 Budynek warsztatu samochodowego, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń;
2.29 Budynek administracyjny Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń;
2.30 Stacja pomp Czarnowo, m. Czarnowo, 87-134 Zławieś Wielka;
2.31 Silniki elektryczne wyciąg statków - ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń;
2.32 Suwnice elektryczne  - ZZ Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń. 

3. Usługa odbędzie się jednorazowo po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez osobę odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Zamawiającego. 
4. Wykonawca ze swojej strony wyznaczy osobę do kontaktu oraz odpowiedzialną za realizację usługi.
5. Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2021r.
6. Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej odbywa się na koszt własny Wykonawcy.  W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej należy się kontaktować się z Kierownikiem Wydziału Energetyki,  e-mail: grzegorz.kaczmarek@wody.gov.pl
7. Warunki realizacji zamówienia:
7.1 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania sprawdzeń i pomiarów wszystkich punktów wskazanych przez Zamawiającego;
7.2 pomiary należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych własnym sprzętem, który posiada wymagane certyfikaty i aktualną legalizację;
7.3 przed przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzone kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych oraz także wtedy, gdy ich legalizacje wystąpiły w czasie trwania umowy;
7.4 usługa winna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia poświadczone stosownym świadectwem kwalifikacji SEP E, D 
z uwzględnieniem wysokości napięcia oraz zakresu uprawnień – stosowne dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem umowy;
7.5 usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zasadami bezpieczeństwa osób wykonujących oraz przebywających w obiektach 
i pomieszczeniach z zachowaniem przepisów BHP.
8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będą:
8.1 sprawozdanie z oględzin,
8.2 protokoły z badań i pomiarów: dla każdego obiektu i rodzaju badania oddzielnie, 
w 3 egzemplarzach.
9. Protokoły z wykonanych pomiarów, łącznie z wynikami pomiarów i oceną winny zawierać: 
a) nr protokołu i datę wykonania;

b) dane Zamawiającego i Wykonawcy (nazwa i adres firmy);

c) dane dotyczące obiektu (nawa obiektu i jego lokalizacja, rodzaj przyłączy, rodzaj sprzętu poddanego pomiarom);

d) napięcie sieci zasilającej;

e) układ pracy sieci, 

f) typ prowadzonych badań (np. okresowe);

g) rodzaj badań;

h) miejsce pracy danego urządzenia lub funkcja;

i) tabele wyników pomiaru;

j) uwagi dotyczące stanu instalacji i wyników pomiarów;

k) dane zastosowanych przyrządów pomiarowych – rodzaj, typ, nr. fabryczny;

l) datę następnego badania – określona na podstawie obowiązujących przepisów z ich wskazaniem;

m) imię i nazwisko dwóch osób przeprowadzających badania, czytelne podpisy, ksero uprawnień (D,E) do wykonywania pomiarów, pieczątka firmy wykonującej badania;

n) wnioski oraz ocena tj.: określenie czy badana instalacja i urządzenia elektryczne nadają się do eksploatacji, czy istnieje potrzeba usunięcia usterek,

o) termin ważności badań.
10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności:
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
10.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.)
10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (t.j. Dz. U 
z 2020r., poz. 961 ze zm.)
10.4 Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 140 ze zm.)
10.5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)
10.6 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpie​czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2019r., poz. 1830 ze zm.)
10.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. RP nr. 89, poz. 828 ze zm.)
10.8 Norma PN HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
10.9 Norma PN HD 60364-6:2016-07  Instalacje niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie
10.10 Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych COBR „Elektromontaż”, Warszawa 1999r.

II. Wykonanie przeglądu oraz pomiarów i badań urządzeń kompensacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, pomiarów i badań urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w obiektach i na terenie Zarządu Zlewni 
w Toruniu. Podczas takiego badania należy przeprowadzić kontrolę i oględziny oraz niezbędne pomiary. Obejmują one między innymi: 

1.1. stan wizualny urządzeń , poszczególnych członów, (kondensatorów, cewek)

1.2. stan ochrony przeciwporażeniowej,

1.3. stan osłon, barier, itp.,

1.4. rozkład wartości w członach,

1.5. pomiary pojemności,

1.6. pomiary napięcia i prądu baterii (kondensatora),

1.7. sprawdzenie sprawności regulatora- kontrola nastaw i poprawność przełączeń

2. W okresie obowiązywania umowy usługa będzie wykonana w obiektach:
2.1. Stacja pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno, szt.3,
2.2. Stacja pomp Starogród, m. Starogród 12, 86-200 Chełmno,szt.4,
2.3. Stacja pomp Rządz, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz, (dzielnica Rzadz), szt.8,
2.4. Stacja pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 88-140 Gniewkowo, szt.2,
2.5. Stacja pomp Dybowo, m. Dybowo, 87-165 Cierpice, szt.4,
2.6. Stacja pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz, szt.2.
2.7. Stacja pomp Wólka, m. Wólka, 87-720 Skępe, szt. 3,
2.8. Stacja pomp Wołuszewo, m. Wołuszewo, 87-720 Słońsk Dolny, szt. 9,
2.9. Stacja pomp Słońsk Dolny, 87-720 Słońsk Dolny,szt.4,
2.10. Stacja pomp Słońsko, 88-110 Słońsko, szt.5,
2.11. Stacja pomp Topolno, m. Topolno, 86-120 Pruszcz, szt.3,
3. Usługa odbędzie się jednorazowo po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez osobę odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Zamawiającego. 
4. Wykonawca ze swojej strony wyznaczy osobę do kontaktu oraz odpowiedzialną za realizację usługi.

5. Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2021r.
6. Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej odbywa się na koszt własny Wykonawcy.  W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej należy się kontaktować się z Kierownikiem Wydziału Energetyki,  e-mail: grzegorz.kaczmarek@wody.gov.pl
7. Warunki realizacji zamówienia:
7.1 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania sprawdzeń i pomiarów urządzeń 
we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;

7.2 pomiary należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych własnym sprzętem, który posiada wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Jeśli zaistnieje konieczność badania specjalistycznego, powinno ono zostać przeprowadzone w zakładzie specjalistycznym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

7.3 przed przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzone kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych oraz także wtedy, gdy ich legalizacje wystąpiły w czasie trwania umowy;

7.4 usługa winna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia poświadczone stosownym świadectwem kwalifikacji SEP E, D 
z uwzględnieniem wysokości napięcia oraz zakresu uprawnień – stosowne dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem umowy;

7.5 usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zasadami bezpieczeństwa osób wykonujących oraz przebywających w obiektach 
i pomieszczeniach z zachowaniem przepisów BHP.

8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będą: 
8.1 sprawozdanie z oględzin,
8.2 protokoły z badań i pomiarów: dla każdego obiektu i rodzaju badania oddzielnie, 
w 3 egzemplarzach.
9. Protokoły z wykonanych pomiarów, łącznie z wynikami pomiarów i oceną winny zawierać: 

a. nr protokołu i datę wykonania;

b. dane Zamawiającego i Wykonawcy (nazwa i adres firmy);

c. dane dotyczące obiektu (nawa obiektu i jego lokalizacja, rodzaj przyłączy, rodzaj urządzenia poddanego pomiarom);

d. typ prowadzonych badań;

e. rodzaj badań;

f. miejsce pracy danego urządzenia;

g. tabele wyników pomiaru;

h. uwagi dotyczące stanu badanego urządzenia i wyników pomiarów;

i. dane zastosowanych przyrządów pomiarowych – rodzaj, typ, nr. fabryczny;

j. datę następnego badania – określona na podstawie obowiązujących przepisów 
z ich wskazaniem;

k. imię i nazwisko dwóch osób przeprowadzających badania, czytelne podpisy, kserokopię uprawnień (D,E) do wykonywania pomiarów, pieczątka firmy wykonującej badania;

l. wnioski oraz ocena tj.: określenie czy badana instalacja i urządzenia elektryczne nadają się do eksploatacji, czy istnieje potrzeba usunięcia usterek,

m. termin ważności badań.

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności:

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

10.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.).

10.3. Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020r.,poz. 140 ze zm.).

10.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 
z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

10.5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpie​czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2019r., poz. 1830 ze zm.).

10.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89, poz. 828 ze zm.).

10.7. Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych COBR „Elektromontaż”, Warszawa 1999r.   
